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A2L/A2/A3 Kiltemittel Benutzung mit Testo Produkten
Titisee-Neustadt, 23.07.2024

Produkt: testo 557s

Kaltemittel, die gemaR der Norm ISO 817 als Klasse 2L oder hoher klassifiziert
sind (auch bekannt als ,,A2L/A2/A3-Kailtemittel”), weisen eine hohe
Entflammbarkeit auf. Es sind entsprechende SicherheitsmaRnahmen beim
Umgang mit diesen Kaltemitteln zu treffen.

Das oben genannte Produkt hat eine griindliche interne Sicherheitsbewertung
durchlaufen.

Das Testo-Messgerat kann verwendet werden, sofern die internationalen und
nationalen Gesetze, Normen, Richtlinien und Sicherheitsvorschriften fiir
Kalteanlagen sowie die Vorschriften der Kaltegeratehersteller beachtet
werden. Den Handlungsanweisungen in der Bedienungsanleitung des Gerats
ist unbedingt Folge zu leisten, und die Warnhinweise sind zu beachten.
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